
vom Energieversorger

Zähler

Hauptsicherung
s-
automaten

A B C

BA C

Nullschiene

zu den Verbrauchern im Haus

Erdung/Schutzleiter

C
B

A

Smart-
meter

A

A B

B C

C

N

N

Messwandler

Beim Einbau der Messwandler unbedingt Einbaurichtung
beachten  (Pfeilrichtung zu den Verbrauchern ins Haus)
Bei den Smartmetern richtige Zuordnung A-A; B-B, C-C ist
zwingend notwendig, sonst Fehlfunktion oder zerstören der
Anlage, in diesem Fall entfällt die Gewährleistung


